System MIX-BOX

Comfort Controls

System MIX-BOX 122 - zestaw 3 obiegow grzewczych - jeden bez zaworu mieszajacego oraz dwa
Z mieszajacymi zaworami obrotowymi i sitownikami elektrycznymi
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Otwarcie funkgji sprzegta poprzez
wykrecenie $ruby zamykajacej konieczne
przy obecnosci pompy obiegowej
przed systemem na obiegu kottowym lub w kotle

Sprzegto zamkniete
V A

Sruba zamykajaca (1)

Sruba zaslepiajaca
sprzegto hydrauliczne (2)

v A

Jak otworzy¢ sprzegto:
1. Wykreci¢ srube zamykajaca (1).
2. Wykreci¢ Srube zaslepiajaca (2).

obieg grzejnikowy

woda goraca

3. Zakreci¢ Srube zamykajaca (1).

UWAGA! Fabrycznie sprzegto (zwrotnica)
w rodzielaczach CX jest zamknigte.

obieg ogrzewania podtogowego
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powrot

woda zmieszana
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Uproszczony schemat ideowy instalacji - nie zaznaczano standardowych
elementéw instalacyjnych, jak réwniez schematu zabezpieczen kotowni.

www.womix.pl
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